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Elektrische Energieanlagen;
NS-Versorgungskonzept 50Hz

Sehr geehrte Damen und Herren,

sich andernde gesetzliche Rahmenbedingungen des EnWG und behordliche Vorgaben erfor-
dern es, ein Konzept aufzustellen, das die einzelnen Marktrollen und Eigentumszuordnungen
darlegt. Das beiliegende Konzept fir Neuanlagen wurde im VRI zwischen den beteiligten EIU
DB Energie, DB Netz und DB Station&Service abgestimmt und beschlossen. Es erganzt und
setzt die Vorgaben der Tl 07 Rev B sowie der TAB-DB und die gesetzlichen Vorgaben aus dem
EnWG um.

Dieses Konzept soll als Planungsgrundlage fiir Neuanlagen dienen. Sie stellen die einzelnen
Schnittstellen zwischen den Beteiligten und regelt die Marktrollen im Sinne der NAV. Die Anzahl
der Zahlerplatze der Zahlerverteilungen je Anschlussnehmer ist projektspezifisch zu planen. Es
sind Zahlerplatze zur Reserve vorzusehen, deren Anzahl sich an den vorhersehbaren Bedarf
orientieren soll.

Mehrkundenanlagen

Die Anlagentrennung erfolgt nach Tl 07 Rev B Absatz 6 Variante G. DB Energie versteht sich
hier als Verteilnetzbetreiber. Zahleranschlusssaule von externen VNB und ggf. weitere Vertei-
lerschaltanlagen im NS-Verteilernetz sind bei Mehrkundenanlagen der DB Energie zugeordnet;
siehe Schemablatt 1.

1-Kundenanlagen

Bei 1-Kundenanlagen gilt Absatz 6 Variante F der Tl 07. Hier wird durch DB Energie nur ein
Stromliefervertrag mit dem Kunden geschlossen. Die Anlagen sind im Eigentum des An-
schlussnehmers. Typisches Beispiel ist die Versorgung eines BU-Schalthauses auf freier Stre-
cke; siehe Schemabilatt 2.
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Hinweise zur technischen Ausfiihrung

Die Zuleitungen zu den Zahlerverteilungen der Anschlussnehmer werden dem Verteilnetz zu-
geordnet. Dadurch kann fiir die Auslegung der Zuleitungskabel hinsichtlich des Spannungsfalls
die Grenze von -10% auf die Nennspannung des NS-Netzes voll ausgeschopft werden. Fir
diese Leitungen ist die Aussage der Ril 954.0107 Abschnitt 8(5) letzter Absatz (groRer Prif-
strom) unter Beriicksichtigung der Entscheidung des Anlagenbetreibers anwendbar.

Bei der Errichtung von Zahleranschlusssaulen zu externen VNB’s ist deren TAB zu bericksich-
tigen. Der Hausanschluss und der Zahlerplatz sind entsprechend TAB-VNB auszufiihren.

Dieses Konzept kann auch fir die stationare Stromversorgung von EEA im Bereich der Gleich-
strom-S-Bahnen prinzipiell herangezogen werden, unter der Beriicksichtigung des Einbaus ei-
ner galvanischen Trennung je Gebaude oder Betriebsstelle wie in der Ril 954.0107A01 Ab-
schnitt 7 und 8 beschrieben.

Bei der Anreihung von mehreren AuRRenverteilerschranken ist auf eine gleiche GefaRhohe zu
achten, max. 1,5 m tuber Erdgleiche.

Fur jedes eigenstandige Gebaude bzw. an Haltepunkten ohne EG ist ein Hauptpotentialaus-
gleich gemaf Ril 954.0107 Abschnitt 5 mit der Errichtung einer HPAS durchzufihren. Das Er-
richten des Hauptpotentialausgleichs ist Sache des Gebaudeeigentimers bzw. Anschlussneh-
mers. Bei AuRenverteilerschranken hat der Anschlussnehmer fiir die HPAS zu sorgen, d.h. die
HPAS ist in der Zahlerverteilung des Anschlussnehmers oder in der Kundenanlage einzubauen.

Sollten in Bestandsanlagen bereits eine dezentrale Zahlung der einzelnen Abnehmeranlagen in
oder bei der Abnehmeranlage vorhanden sein, konnen diese weiterhin so betrieben werden.

Mit freundlichen GriiRen




1. NS Versorgungskonzept im DB Verteilnetz (50 Hz)

Zahleranschlusssaule (ZAS/NSHV)
VNB DB Energie GmbH

Zdhlerverteilung / Hauptverteilung (HV)
Anschlussnehmer DB Station&Service AG

NETZE

Standard AuBenverteiler (AVT)
(UV) DB Station&Service AG
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Standard ZAS/NSHV VNB--DB Energie Eigentumsgrenzen im DB Verteilnetz
«  TN-C System mit In=400A Vorgelagerter Verteilnetz Betreiber Zdhlerverteilung / Hauptverteilung (HV) Unterverteilung
«  Keine HPAS/PAS DB Energie GmbH Anschlussnehmer DB Netz AG (UV) DB Netz AG
e min. 4 NHOO Abgangssicherungen — DB Station&Service AG
e  Schrank in Schutzklasse Il + IP44 —— DB Netz AG
e  Einbauten in IP54 fiir Zdhler
e  Bei ZFA mit Heizung in SK Il .
e Vorbereitung einer Wandlermessung Regelwerke DB Konzern und DB Energle GmbH: \ \ \ \ \ \ \ \ \
«  Standsicherheitsnachweis DS 804 Richiinien 95401, 813044, .. \
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e  ZAS/NSHYV sind regelmaRig in einem, Aligemeine Geschaftsbedingungen (AGB) Anschluss - —- - . . B - - [
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Marktrollen im DB Verteilnetz
1. Verteilnetzbetreiber (TAB) DB Energie GmbH g cc = 5 § = -y @ Ggf. UV
2. Basisversorger (DB Stromlieferant) DB Energie GmbH o ‘g .‘:‘3 = g ‘g g = U) § A ‘% DB Netz AG
3. Anschlussnehmer (Gebdude-/ Grundstiickseigentiimer) & £ g g TR ": e E &,
Bsp. DB Station&Service AG, DB Netz AG, DB Energie GmbH, Dritte e 2o 9 § = =
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4. Anschlussnutzer (Mieter, Kunden)

< Bsp. alle DB internen oder externen Gewerke und Gewerbe )

Anschlussnutzer AR
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2. NS Versorgungskonzept in DB 1-Kundenanlagen (50 Hz) NETZE

A! mit mehreren Anschlussnutzern Zdhlerverteilung / Hauptverteilung (HV) Standard AuRenverteiler (AVT)
Bsp. Haltepunkt DB Station & Service AG DB Station&Service AG (UV) DB Station&Service AG
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Bsp. Bahniibergang DB Netz AG i > - . .
P gang Hauptverteilung (HV) e  Besteller fiir Anschlisse und deren Anderungen bei dem értlichen VNB
DB Netz AG e Anderungen sind mittels AAN Formular bei der DB Energie zu bestellen
—— Zahleranschlusssadule (ZAS) e  Messstellenbetrieb (Zahlerbereitstellung, Anderungen und Ablesung)
[—= T Stromlieferant und Abrechnung aller Anschlussnutzer
ortlicher VNB -- DB Netz AG : g
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I Anlageneigentiimer s Regelwerke DB Konzern und DB Energie GmbH:
Marktrollen in DB 1-Kundenanlagen Richtlinien 95401, 813044, ...
. . L 2 . Technische Anschlussbedingungen (TAB) inkl. Erganzungen
e Verteilnetzbetreiber (TAB) értlicher Verteilnetzbetreiber (VNB) Allgemeine Geschaftsbedingungen (AGB) Anschiuss
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